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"Badania mozliwosci stosowania gasnic GP-6x ABC Plus, zawierajacymi pro­

szek gasniczy DE LEI FIRE ABC SUPER, do gaszenia urzadzen elektrycz­

nych o najwyzszym napieciu do 123 kV wlacznie"
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OBIEKT BADAN:

DYSTRYBUTOR:

BADANIA WYKONANO NA ZAMÓWIENIE:

RODZAJ BADAN:

PROCEDURA BADAN:

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU:

DATA WYKONANIA BADAN:

WYNIK BADAN:

Gasnica proszkowa GP-6x ABC Plus

zawierajaca proszek gasniczy DELEI
FlRE ABC SUPER

BOXMET TRADE sp. z o. o.

58-250 Pieszyce, Piskorzów 51

Dystrybutora

Badania napieciowe

wg uzgodnionego programu

09-10-2008 r.

14-10-2008 r.

DODATNI

KIEROWNIK LABORA TORJUM: doc. dr hab. inz. J. L. MikuIski

PROW ADZACY BADANIA: mgr inz. Joanna Czuprynska

Adam Wielonek

Warszawa, 15 pazdziernika 2008 r
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