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AKREDYTACJI

® WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3785/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2018 r. poz. 620 z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Boxmet Ltd Sp. z 0. 0.
Piskorzow 51
58-250 Pieszyce

stwierdza, ze wyrdb: Zawor hydrantowy typ ZH-52

produkowany przez: Boxmet Ltd Sp. z 0. o.
Piskorzéw 51
58-250 Pieszyce

w zaktadzie produkcyjnym: Boxmet Ltd Sp. z 0. o.
Piskorzow 51
58-250 Pieszyce

spetnia wymagania: pkt 3.23 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu (...) do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4831/2018 z dnia 24.08.2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 5439/BS/11 z dnia 28.10.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoridow Technicznego
Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych Zabezpieczen Przeciwpozarowej BS CNBOP-PIB, sprawozdanie z badan
nr 2815/BT/06 z dnia 10.07.2006 r. wykonanych w Zakfadzie-laboratorium Technicznych Zabezpieczeri
Przeciwpozarowych i Srodkéw Gasniczych BT CNBOP, protokét z badart kontrolnych z dnia 04.11.2015 r.
oraz protokét z badan kontrolnych z dnia 13.03.2014 r.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagah zawartych
w umowie nr 3785/DC/CNBOP-PIB/2019.
Okres waznosci $wiadectwa: od 05.08.2019 r. do 04.08.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
)
)
wz. Zastepca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczen
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jézeféw, dnia: 5 sierpnia 2019 r.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zawor hydrantowy typ ZH-52

Srednica nominalna 50 mm

Cisnienie nominalne 16 bar (1,6 MPa)

Gwint przytacza G2B

Zakonczenie wylotu nasada wielkosci 52 wg PN-M-51038
Srednica kétka 100 mm

Masa zaworu 1,71 kg

Materiat korpusu mosigdz MO58

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553
i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem
niniejszego swiadectwa.
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